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1. Autarkie durch PV mit Wärmepumpe

o Altbau

2. Re-Powering PV

3. Effizienzsteigerung durch Visualisierung

TOPICS



Altbau Beispiel 1

Altbau Privathaus

o Zweifamilienhaus freistehend

o Wohnfläche 200 m²

o Heizung mit Wärmepumpe und FBH (nachgerüstet)

o PV Anlage mit 13 kWp

o Wallbox

Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau

iDM iPump
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau – Beispiel 1

﻿ORANGE: SOLARPRODUKTION VON OST- UND WESTDACH
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau – Beispiel 1

﻿ORANGE: SOLARPRODUKTION VON OST- UND WESTDACH
ROT: HAUSVERBRAUCH
﻿
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau – Beispiel 1

﻿ORANGE: SOLARPRODUKTION VON OST- UND WESTDACH
ROT: HAUSVERBRAUCH
﻿TÜRKIS: NETZBEZUG
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau – Beispiel 1

﻿BLAU: NETZEINSPEISUNG
TÜRKIS: NETZBEZUG
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau – Beispiel 1

﻿DUNKELGRÜN : VERBRAUCH WALLBOX
BLAU: NETZEINSPEISUNG
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau – Beispiel 1



Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau

Altbau Beispiel 2

Altbau Privathaus

o Doppelhaushälfte BJ 1980

o Wohnfläche 250 m²

o 2 Stockwerke FBH und 1 Stockwerk Heizkörper

o Heizung mit Wärmepumpe 

o PV Anlage Ost / West Dach mit 11,4 kWp

o Wallbox
Symbolbild



Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau Beispiel 2

﻿ROT: HAUSVERBRAUCH
TÜRKIS: LADUNG WALLBOX



﻿ROT: HAUSVERBRAUCH
TÜRKIS: LADUNG WALLBOX
Gelb: SOLARPRODUKTION

Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau Beispiel 2



Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau Beispiel 2

﻿ROT: HAUSVERBRAUCH
BLAU: NETZBEZUG
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Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau Beispiel 3

Beispiel 3
Altbau Privathaus

o Reihen-Mittelhaus BJ 1978

o Heizkörper

o Tausch Öl 2500 l/a gegen Wärmepumpe 

NIBE F2120

o PV Anlage 

o Süd Dach mit 6,7 kWp

o Nord Dach mit 4,5 kWp

o 10 kWh Stromspeicher

o Wallbox für 10.000 km/a

+

Autarkie 
Mai 21 bis Mai 22

Ohne Speicher: 47%
Mit Speicher 19%

Strombezug 34% = 4016 kWh



Photovoltaik im Altbau

Beispiel 4

Altbau Privathaus

o 220 m² Wohnfläche

o Gas-Hybridheizung 

o Gastherme 32 kW mit Wärmepumpe 8 KW  

o PV Anlage mit 9,9 kWp





Photovoltaik und Wärmepumpe im Altbau Beispiel 5

Beispiel 5
Altbau Mehrfamilienhaus

o 9-Familienhaus BJ 1972

o Heizkörper

o Tausch Öl 12000 l/a gegen Wärmepumpe 

3xIDM Kaskade

o PV Anlage 

o Süd Dach mit 13,4 kWp

o 10 kWh Stromspeicher

o 9x Wallbox

Jahresarbeitszahl: 3,05
Nov 21 bis Mai 22

Erzeugte Wärmemenge: 66.357 kWh
Verbrauch Strom: 21.717 kWh

Strombezug 74% = 16.082 kWh =5146 €
Kosten Öl ca. 9.000 €  

+ 3x



RE-POWERING PV

Austausch von 20 Jahre alten Modulen mit 
Eigenverbrauch gegen 

neue Module und Haus-Akku

� Mehr Leistung auf gleicher Fläche

� Steigerung der Autarkie von 17% auf 82%



Re-Powering

Austausch von 15 Jahre alten 
Modulen mit
Volleinspeisung gegen neue 
Modulen und 
Haus Akku

� Mehr Leistung auf gleicher Fläche

� Steigerung der Autarkie von 17% 
auf 82 %



ENERGIEEFFIZIENZSTEIGERUNG DURCH 
VISUALISIERUNG

� An- Aus-Wärmepumpe optimiert

� Taktung verhindert



Energieeffizienzsteigerung durch Visualisierung

Vorher: 27 Starts pro Tag



Energieeffizienzsteigerung durch Visualisierung

Nachher: 4 Starts pro Tag



VIELEN DANK FÜR IHRE 
AUFMERKSAMKEIT


